SGS Polska Sp. z o.0.
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A

Vi
o | 111,

A
SRa e

/s
L7
,//

/—_—-\h\
/,,//—\\\\\
/"H'nln\\‘\

N\

-~
) ((\
b.\
1] n\“\\

W
‘y

—

PCA

PoLSkiE CENTAUM
AKREDYTACS)

©

BADANIA

RS
AB 1232

Strona nr 1/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/22662/03/2017

Pszczyna 2017-03-22

NIRRT O

Zleceniodawca ID: 6572
Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-085 Rybczewice
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2017-01-23 nr 1/2017, numer systemowy: 17003046

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
~ Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
055968/03/2017 Woadocigg lzdebno Woda surowa
Mirostaw Olech - Izdebno
Dane zwigzane z pobieraniem prébek
Nr labo:;tlgrvjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
055968/03/2017 2017-03-15, godz.13:27 Przedstawiciel Laboratorium PN-I1SO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: [zgodnie z harmonogramem—_ B
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badarn Data zakorniczenia badan ]
2017-03-16, godz.07:10 2017-03-16 2017-03-22
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS P.)?:kaVSFVJ. z c;. o. 7 - 7 Sporzgdzii;

01-248 Warszawz, ul. Jana Kazimierza 3
NI 5860005608
!I:‘_ahﬁrr:lc.'ium Srodowiskowe

nvironment, Health & Safety
43-206 Pszcayna, ul, Cieszynriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Member of the SGS Group (SGS SA)




Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB12266210312017

Pszczyna 2017-03-22

Oznaczany parametr Jednostka 'de"t‘gikac]a metedy wymk,l ,bad,an, RRpewnoat ;§§ % Do?v?rfgsz:i"(l:ns:
adawczej 055968/03/2017| TOZszerzona §§ é—: WEKaETREw
<

pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (A) 73 | 103 |TE[BS| 65-959=
| Przewodnosc elektryczna | usrem PN-EN 27888:1999 (A) 553 156  |TE|BS| <2s500®inz%
wlasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnose CNTU PN-EN ISO 7027f26b3_(A) 015 | 1005 |[PS[BS| <14
Barwa | mgpui | [PN-ENISO7887:2012(A) <5 | - |ps|Bs|  .e=
Liczba progowa zapachu (TON) o PN-EN 1622:2006 (A) <1 | - |ps[Bs|  .wes
Liczba progowa smaku (TFN) - | |PnENte222008(8) <t | - [psBs|  Lwe
Amonowy jon (NH,') mgl | |PN-ENISO11732:2007 () <005 | - PS|BS| <050
Liczba bakterii grupy coli | itw100mi | |PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A) 0 - |es|Bs|  one=
Liczba Escherichiacoli | jt/100ml | | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) _ o | - Ies|es| o

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w v 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

5)z3

4) z3

5)i7)z3

123

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian,

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciggu roku.

Badania probki wody wykazaly, ze w zakresie oznaczanych parametréw woda spelnia wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

Normal/procedura badawcza

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona parzysla wybér nlewymuszony

Data, wersja Vlub informacje dodatkowe

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej delnej granicy oznaczalnosci metody.

Niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos$¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowal:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

Nip: UBGODOJGOB
Laboraterlum Srodowiskowe
v mient, Health & Snfl“fy
43-200 Pszcayna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500 fax 32 4472072

------ Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgednie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty, doslepne sa na sironie:
hitp:/fvvavw.sgs.analizysrodowiska. pl/podstronaluslugi), w oparciu o kiére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosei,

odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodaweag i wedtug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$é jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiazkéw

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzovrane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kapiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszyslkie wyniki badarn i pomiaréw zeslawione w ninigjszym dokumencie cdnoszq sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczano, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodavicy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé prabki.



